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LEGENDA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Z RUR PE-Xc UKLADANA W POSADZCE

PODEJSCIA DO PRZYBOROW PROWADZIC

W BRUZDACH SCIENNYCH.

PODGRZEWACZ C.W.U. Z WEZOWNICA 140L

| GRZALKA ELEKTRYCZNA

e PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Z RUR PVC, PROWADZONA POD POSADZKA BUDYNKU
PROJ. STUDZIENKA REWIZYINA

PROJEKTOWANE PIONY KANALIZACYINE PVC@110
WYPROWADZIC PONAD DACH | ZAKONCZYC
RURAMI WYWIEWNYMI
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W pacownia: | ZAKEAD PROJEKTOWO-USEUGOWY
mgr inz. Andrzej Mach
58-173 Roztoka, Czernica 33
M projekt: REMONT (PRZEBUDOWA) SWIETLICY WIEJSKIEJ
Gniewkow 44 (dz. nr 75/6, 213)
M inwestor: Gmina Dobromierz
58-170 Dobromierz pl. Wolnos$ci 24
W projektant: | jn7 Stefan Augustyn
upr.nr 178/72 w spec. instalacyjnej sanit. grzewcz.
B oronza: B oo LR
o inst. sanit. psrol'gf(t budowlany zmian 100
RzZUT PRZYZIEMIA
M temat rysunku: instalacja wod - kan.
data: . W nr rysunku:
Legnica, styczen 2014r.




