292,70

SEEE

— AW\ {3 0,20PCV

11 | Prowadnice rurowe - stal kwasoodporna 2 szt.
10. | Obudowa Pompowni DN 1200 1szt.
9. Kominek nawiewno - wywiewny PVC 1 szt.
8. Szafa sterownicza 1 szt.
7. Wiaz - stal nierdzewna 1 szt.
6. Kardan - stal kwsoodporna 2 szt.
5. Drabinka - stal kwasoodporna 1 kpl.
4, Ztgczka nasuwna 1 kpl
3. Zawor odcinajgcy DN 65 2 kpl
2. Zawor zwrotny DN 65 2 kpl
1. Pompa Q = 22.44 m3/h Hp=18.80 m s.w wolny przelot-65mm 2 kpl.
Lp | Nazwa elementu ilosc Uwagi

NIP 886-236-73-75

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58—300 Walbrzych

INSTALACJI

SIECI SANITARNYCH

tel. 662 515 058 e—mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor |Gmina Dobromierz

Pl. Wolnosci 24, 58—170 Dobromierz Stadium
Obiekt i |Sie¢ kanalizacji sanitarnej — w ul. Zielonej B _u<<N
adres  |m. Dobromierz dz.nr 88/2, 91/42 Santiag
obr.4 Dobromierz, AM 1
Projektant: : Spec: insta. sanitarne
B wo:#o«:o inz. E.D. Krawczyk wm\oow\om ! 08.18 Skala
Sprawdzajqey:; |
B. sanitarna
Tytut . Nr rys.
ysunku |Przepompownia IS6




